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ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ ЧЕРТЕЖІВ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Найменування Примітки

1 Загальні відомості

2-4 Пояснювальна записка

5 Однолінійна схема електропостачання (існуюча)

6 Однолінійна схема електропостачання (нова)

7 Вибір трансформаторів струму комерційного обліку

8 Розрахунок пропускної здатності кабелю 0,4 кВ

9 План розміщення електротехнічного обладнання (існуючий)

10 План розміщення електротехнічного обладнання (новий)

11 Схема підключення ланцюгів обліку електропостачання об'єкта

12 Конструктивне розміщення обладнання в ЩОС-1

13 Схема щита ВРУ1 (Фурщет)

14 Схема щита ВРУ2(Фокстрот)

15 Наружна реклама. Схема електрична РЩН2-1.

16 Наружне освітлення. Схема електрична ЩСН н/о (варіант 2).

17 Однолінійна схема ЩО-1

18 Однолінійна схема ЩОА-1

19 Конструктивне розміщення обладнання в КШ (клемна шафа)

20 Контур заземлення електротехнічного обладнання в РП-2

ВІДОМІСТЬДОКУМЕНТІВ ЗА ПОСИЛАННЯМ ,А ТАКОЖ ЯКІДОДАЮ ТЬСЯ

Лист Найменування Примітки

Документів, які додаються

Технічне завдання

видане ТРЦ “АВРОРА”

Кваліфікаційний сертифікат  
серія АР №013888 від 26.12.2017 р.

5026.06.2020-ЕП.СП Специфікація обладнання та матеріалів

Документи за посиланням

ДБНВ.2.5-23-2010
Проектування електро обладнання 
цивыльного призначення

ДНАОП 0.00-1.32-01
Правила устройства електро установок 

специальних установок

ПУЕ Правила улаштування електроустановок.

НПАОП 40.1-1.21-98
Правила безпечноїексплуатації 
електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будівництва електроустановок.

ВСН 97-83/міненерго
Інструкція з проектування міських і селищних 
електричних мереж.

ДБНА.3.2-2-2009
Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві

СНІП 3.05.06-85 Електротехнічні пристрої

Робочі креслення марки ЕП виконані відповідно до чинних 
норм і правил, в тому числі норм і правил вибухопожежобезпеки.

Головний інженер проекта Теплое Р.Г.
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Пояснювальна записка
Робоча документація на реконструкцію внутрішнього електропостачання ТРЦ “АВРОРА”, за 

адресою: вул. Семена Палія, 125Б, м.Одеса, Одеська область, розроблена на підставі:

- технічногозавданнянапроектування виданогоТРЦ“АВРОРА”;

- договору на виконання проектно-вишукувальних робіт;

- кваліфікаційного сертифіката на проектування.

Документація виконана відповідно до ПУЕ, СНиП 3.05.06-86, НПАОП 40.1-1.32-01, діючих норм і 

правил.

Згідно технічного завдання на проектування виданого ТРЦ "АВРОРА", даним проектом 

"Реконструкція внутрішнього електропостачання ТРЦ “АВРОРА”, за адресою: вул. Семена Палія, 

125Б, м.Одеса, Одеська область", передбаченно будівництво мереж живлення супермаркету 

"СІЛЬПО", що знаходиться на територІЇТРЦ "АВРОРА".

Живлення супермаркету "СІЛЬПО" відбувається за рахунок зменшення дозволеної потужності 

власника внутрішніх мереж, торгівельно-розважального центру "АВРОРА" договор №160100 від 

11.07.2011р. Рдо=500кВт.

Точка приєднання:

1) Ввод№1 на ввідних наконечниках ВРУ1 (Фуршет) РП-1 (далі ВРУ-1) від РУ-0,4кВ 1 секція шин 

ТП-2760, яка є власністю ТРЦ "АВРОРА".

2) Ввод№2 на ввідних наконечниках ВРУ1 (Фуршет) РП-1 (далі ВРУ-1) від РУ-0,4кВ 2 секція шин 

ТП-2760, яка є власністю ТРЦ "АВРОРА".

По надійності електропостачання струмоприймачі об'єкта відносяться до категорії II, 

напруга в точці підключення 380В.

Загальна приєднана потужність - 400 (два по 200) кВт.

За даною проектню документацыэю передбачається виконоти на наступні види робіт :

- На початку електромонтажних робіт виконати превірку силових живильних кабелів 

зовнішнього електропостачання ТРЦ'АВРОРА", від ВРУ1 до ТП-2760, на придатністі їх 

подальшоїексплуатації;

- демонтувати кабельні мережі та щити з щитової "СІЛЬПО" (на плані щитова позначена як 

РП-2): - Щ0А-1.Щ0-1, РЩН 2-1, ЩС 1, ЩСН н/о, РЩн-2-1 (наружна реклама), Щк-1 каси 

Фуршета, ЩВВ-1 Фуршет кондиціонер, ЩВВ-2 Фуршет вентиляція;

- встановити демонтовані щити з щитової "СІЛЬПО" в щитову ТРЦ "АВРОРА" (на плані 

щитова позначена як РП-1): - Щ0А-1,Щ0-1, ЩСН н/о, РЩн-2-1 (наружна реклама);

- в щитовій ТРЦ "АВРОРА" (на плані щитова позначена як РП-1) демонтувати щит АВР 

(Компресор Фуршет);
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- в електрощитовій РП-2 перенести труби системи опалення за межі РП-2, корективи системи 

опалення внести до виконавчої схеми поекту системи опалення ТРЦ "АВРОРА";

- в РП-1 та РП-2 змонтувати кабельний лоток сходового типу, між РП кабельний лоток не 

перфорований;

- встановлення щита облікового силового ЩОС-1 в електрошитовії ТРЦ "АВРОРА" з 

автоматичними вимикачами типу ВА88-40, трансформаторами струму S40 400/5 клас 

точності 0,5S та трифазним електронним лічильником трансформаторного включення (для 

комерційного обліку) типу MTX 3G20.DD.3М1-DOG4 5(10) А, 3х220/380В, 0,5S із вбудованим 

коммунікаційним GSM/GPRS модулем, який забезпечує можливість роботи в складі 

АСКУЕ/ЛУЗОД, через який підключено ВРП-1 та ВРП-2, що в електрошитовії супермаркета 

"СІЛЬПО";

- встановленняв в електрошитовій ТРЦ "АВРОРА" щита облікового ШО ДГА з трифазним 

електронним лічильником трансформаторного включення (для комерційного обліку 

електропостачання супермаркета "СІЛЬПО" від АДГ (автономного дизельного генератора 

JOHN DEERE SJL250)) типу MTX 3G20.DD.3М1-DOG4 5(10) А, 3х220/380В, 0,5S із вбудованим 

коммунікаційним GSM/GPRS модулем, який забезпечує можливість роботи в складі 

АСКУЕ/ЛУЗОД;

- в шафі ЩС-2 ДГА (щит силовий дизельгенератора) в РП-1, на лінію до ВРП-2 в РП-2, 

встановити трансформатори струму 400/5 кл.0,5;

- від ЩС-2 ДГА до ШО ДГА прокластиконтрольно-вимірювальні лінії по кабельному марки ВВГнгд 

5х2,5мм2, ВВГнгд 7х2,5мм2 ;

- в ВРП-2 , електрошитової супермаркету "Сільпо", преретбачити АВР між вводами від ЩС-2 ДГА 

та ЩОС-1, реверсивним роз'єднувачем ATyS з мотрприводом (або аналог) для забезпечення 

аварійного включення резерву від АДГ (автономного дизельного генератора JOHN DEERE 

SJL250), АВР між вводами №1 і  №2 від ЩОС-1 потужністю 400кВт недопускається;

- від ЩС-2 ДГА дизельного генератора до ВРП-2 прокласти керуючий кабель ВВГнгд 7х2,5мм2, та 

включити в систему команди запуску/зупинки дизельного генератора JOHN DEERE SJL250;

- в шафі ВРП-2 щитової "СІЛЬПО" для вводного автоматичного вимикача від ЩС-2 ДГА 

передбачити відключення при спрацюванні системи пожежогасіння (дани корективи внести в 

виконавчу схему проекту пожежогасіння), виконати комплекс пуско налагоджувальних робіт;

- прокладання кабелю марки ВВГнгд 4х240 мм2 від щита ввідного розподільчого ВРУ-1 до щита

облікового силового ЩОС-1 в електрошитовії ТРЦ "АВРОРА", та підключення;

- від ЩОС-1 та ЩС-2 ДГА прокласти кабельні лінії по кабельному лотку до ВРП-1 та ВРП-2

кабелем марки ВВГнгд 4х240мм2;

- в РП-2 встановити клемну шафу КШ для перепідключення (з'єднання) існуючих кабельніх ліній від 

шаф ЩОА-1, ЩО-1, ЩСН н/о, РЩн-2-1(наружна реклама), перед підключенням ліній  

навантаження виконати перевірку на придатністі їх  подальшо/ експлуатації;

- прокладання демонтованого живлячого кабелю марки ВВГнгд 5х4мм2, ВВГнгд 5х10мм2 до шаф

ЩОА-1, ЩО-1, ЩСН н/о, РЩн-2-1(наружна реклама), та підключення за існуючою схемою ввідного 

розподільчого щита ВРУ-1(Фуршет), ВРУ-2 (Фокстрот) та підключення;

- прокладання кабелю марки ВВГнгд 3х2,5мм2, ВВГнгд 5х2,5мм2 від шаф ЩОА-1, ЩО-1, ЩСН н/о, 

РЩн-2-1(наружна реклама), що в електрошитовії ТРЦ "АВРОРА", до КШ та підключення;
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- автоматичні вимикачі та обладнання шаф ЩОА-1, ЩО-1, ЩСН н/о, 

РЩн-2-1(наружна реклама), підлягають перевірці на придатністі їх подальшої 

експлуатації принеобхідності виконати заміну;.

- контур заземлення РП-2 поєднати з існуючим контуром заземлення

електрощитової РП-1.

Для захисту людини від ураження електричним струмом всі металеві

неструмонесучі частини обладнання, що встановлюється в РП-1, РП-2 необхідно

приєднати до контуру заземлення, багатожильним проводом типу ПВ 3.

Виконати заземлення обладнання РП-1, РП-2 від існуючого контуру заземлення 

з вертикальних і горизонтальних заземлювачів РП-1. Опір розтікання контуру 

заземлення має бути не більше 4 Ом. У випадку невідповідності, забити додаткові 

електроди.

Всі роботи виконувати згідно з ПУЕ, СНиП 3.05.06-86, НПАОП 40.1-1.32-01.

Після закінчення електромонтажних робіт споживач повинен надати до відділу 

енергетика ТРЦ"АВРОРА" наступну документацію:

- проект узгоджений з власником внутрішніх мереж ТРЦ "АВРОРА";

- протокол вимірювання опору ізоляції кабелів і проводів;

- протокол вимірювання опору розтікання контуру заземлення;

- протокол вимірювання опору петлі "Фаза-Нуль";

- виконавчу схему електропостачання об'єкта.

Лист
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ТП-2760 (існуюча)
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ВВГнг 4х240мм:2 ВВГнг 4х240мм:2 ВВГнг 4х240мм‘2 ВВГнг 4х240мм:2

РП-2
(електрощитова 

супермаркета "СІЛЬПО")

Ін = = 357,49 А

Перевірка номіналу ввідного автоматичного вимикача для Щ О С -1 :
Рн=200кВт; ил=380 В; cos$=0,85  

Рн = 200000
V3• ил • cosy V3 380 • 0,85 

Приймаємо автоматичний вимикач по тривалому току, номіналом 400А.
Примітка:

1. В шафі ЩС-2 ДГА (щит силовий дизельгенератора) на лінію до ВРП-2, що в РП-2 
(електрощитова супермаркета "СІЛЬПО"), встановити трансформатори струму 
400/5 кл .0 ,5 , лічильник встановити в окрему шафу ШО ДГА;
Потовщеними лініями показано обладнання яке встановлюється при реконструкції за даним 
проектом.

2.
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Вибір трансформаторів струму для підключення ланцюгів

технічного обліку.

Початкові дані:

Встановлена потужність споживача Pв = 200 кВт

Максимальна розрахункова споживана потужність споживача Pр = 200 кВт

Мінімальне навантаження Pmin = 40 кВт

Номінальний струм лічильника Ін.сч. = 5 А

Номінальна напруга U = 0,4 кВ

w s y  = 0,85 при виведених КУ  на підприємстві.

1. Розрахунковий струм при максимальному навантаженні:

Ipmax = Sр/(y|3 х U х cosy) = 200/(1,732 х 0,38 х 0,85) = 357,49 А 

Приймаємо трансформатори струму Т-0,66 У3 - 0,5S.

Коефіцієнт трансформації Nt = 400/5 = 80

Струм вторинного ланцюга при максимальному навантаженні:

I2 = I1/Nt = 357,49/80 = 4,468 А 

40%Ін.сч. = 5 х 40% = 2,0 А

I2 > 40%Ін.сч.; 4,468 А > 2,0 А - перша умова виконується.

2. Розрахунковий струм при мінімальному навантаженні:

Imin = Sm in/(^3 х U х cosy)= 40/1,732 х 0,38х 0,85 = 71,498 А 

Струм вторинного ланцюга при мінімальному навантаженні:

I2 = I1/Nt = 71,498/80 = 0,89 А 

5%Ін.сч. = 5 х 5% = 0,25 А

I2 > 5%Ін.сч.; 0,89 А > 0,25 А - друга умова виконується.

Тобто трансформатори струму обрані правильно.

5026.06.2020-ЕП

Ізм. Кіл-ть Аркуш № док Підпис Дата
ТРЦ "АВРОРА"

ГІП Теплов 06.20р.

Разраб. Теплов 06.20р.

Реконструкція внутрішнього 
електропостачання 

ТРЦ “АВРО РА”, за адресою: вул. Семена Палія, 
125Б, м.Одеса, Одеська область.

Стадія

РП

Аркуш Аркушів

20

Перевірив Гомзяков 06.20р.
Вибір трансформаторів струму 

комерційного обліку ТОВ ”Свето~%$ткс-Электроионтаж ’

7
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Розрахунок пропускної здатності проводу 0,4 кВ.

1. Початкові дані:
- Un, лінійна напруга кабельноїлінії, А .............................................................. 380
- Р, розрахункова потужність навантаження, к В т ................................... 200
- L, довжина л ін іїв  одному напрямку, м ...............................................................25
- Значення коефіцієнта потужності, cosy ....................................................0,85
- І, розрахунковий тривалий робочий струм, А
- S, переріз провідника, мм2
2. Розрахунковий тривалий робочий струм:

Іроз= . t Р .-------- = 200000---------  = 357,49 А
a  * Uji * cos <Р И  * 380 * 0,85

Проектована л ін ія :
- ВВГнгд 4x240 мм2;
За довідником виробника (завод "Південкабель") для кабелю напругою д о І к В з  

мідними жилами і пластмасовою ізоляцією, що прокладається по повітрі 
допустимии тривалии струм ВВГнгд 4x240 мм2= 410А, допустимии струм 
максимального навантаження ВВГнгд 4x240 мм2= 468А

3. Втрата напруги в кабельній лінії:
AU  =V3 Іроз ■( RKa6 ■ cosy  + Хкаб siny);
Q=Ur Іроз sinq;

де - Іроз - розрахунковий тривалий робочий струм, А;
-Q - реактивна потужність, що передається,кВАр;
- RKa6, Xкаб. - активний і індуктивний опір кабельноїлінії, мОм;
- Rnum.=0,077 Ом/км, Хпит,= 0,0587 Ом/км - знаходимо за довідником виробника. 

Опір кабелю визначаємо за формулами:
Xкаб. = X num. ■ L, Rxa6. = Rnum. ■ L,

Активний і індуктивний опір кабельноїлін ії
- ВВГнгд 4x240 мм2:

RKa6 = 0,077 ■ 0,025 =0,001925 Ом; Хкаб  = 0,0587 ■ 0,025 =0,00146750м;

тоді,
AU  =V3 357,49 (0,001925 ■ 0,85 + 0,0014675 0,526) = 1,4911 В 

A U % =(-у^-) ■ 100 = ( 1499о1) ■ 100 = 0,39 %

Примітка: Відповідно до українських нормативних документів, а також  
ГОСТ13Ю9-97, при виборі перетинів проводів і кабелів в електричних мережах 

напругою 0,4кВ допускається втрата напруги в нормальних умовахне більше 5%, 
проектована кабельна лінія здатна витримати прогнозоване навантаження.

5026.06.2020-ЕП

Ізм. Кіл-ть Аркуш № док. Підпис Дата
ТРЦ "АВРОРА"

ГІП Теплое 06.20р.

Разраб. Теплое 06.20р.

Реконструкція внутрішнього 
електропостачання 

ТРЦ “АВРО РА”, за адресою: вул. Семена Палія, 
125Б, м.Одеса, Одеська область.

Стадія

РП

Аркуш Аркушів

20

Перевірив Гомзяков 06.20р.
Розрахунок пропускної 

здатності кабелю 0,4 кВ ТОВ С вет о% щ юкс-Э лект роионт аж '

8



Примітка:
В електрощитовій РП-1 демонтувати шафу АВР (Компресор Фуршет);
В електрощитовій РП-2 демонтувати шафи:
РЩн-2-1 наружна реклама - 1шт, Щк-1 каси Фуршета - 1шт,
ЩОА - 1шт, ЩО - 1шт, РЩН - 1шт, ЩС - 1шт, ЩСН н/о - 1шт,
ЩВВ-1 Фуршет кондиціонер - 1шт, ЩВВ-2 Фуршет вентиляція - 1шт.; 
Демонтовані шафи:
РЩн-2-1 наружна реклама - 1шт, ЩОА - 1шт, ЩО - 1шт, ЩСН н/о - 1шт, 
встановити в електрощитовій РП-1;
В електрощитовій РП-2 перенести труби системи опалення за межі РП-2, 
корективи системи опалення внести до поекту системи опалення ТРЦ 
"АВРОРА".
Потовщеними лініями показано обладнання яке встановлюється при 
реконструкції за даним проектом.



I I I I I I I I I I I I I I I I ~r

ABP-2 
(АВР-Б Фокстрот)

ВРУ-2 
(ЩС-2 Фокстрот)

ABP-1 
(ABP-A Фуршет)

8000

ВРУ-1 
(ЩС-1 Фуршет)

'■Н1,Н2 до ЩОС-1 -2(ВВГнг 4х240миї), 
до РЩн-2-1,ЩСН н/о, ЩО-1, - 3(ВВГнг 
4x10мм2),
до ЩАО-1, - 1(ВВГнг 4x4мм2)________
в існуючому кабельному лоткі 
80x300x3000мм

■НЗ - ВВГнг 4x240мм* 
в кабельному лоткі 
80x300x3000мм

ЩС-1ДГА І РЩн-2-1 (наружна реклама)

6000

■Н1.Н2, до ВРП-1, ВРП-2, -2(ВВГнг 
4x240мм2),
до РЩн-2-1,ЩСН н/о, ЩО-1, - 3(ВВГнг 
5х10мп/),
до ЩАО-1, - 1(ВВГнг 5x4мм2) 
в кабельному лоткі 100x300x3000мм Естакада

/
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■ Наповнення кабельного лотка
100x300x3000мм
Н1.Н2.НЗ - 3(ВВГнг 4x240мм2)
РЩн 2-1 до КЩ - 16(ВВГнгд 5x2,5мм2) 
ЩСН н/о до КЩ - 6(ВВГнгд 5x2,5мм2) 
ЩОА-1 до КЩ - 6(ВВГнгд 3x2,5мм2) 
ЩО-1 до КЩ - 33(ВВГнгд 3x2,5мм2) 
ЩС-2 ДГ А до ВРП-2 - ВВГнгд 7x2,5мм2.

X X X X X

1НЗ від ЩС-2ДГА до ВРП-2, -ВВГнг 4x240ммг2, 
від РЩн 2-1 до КЩ - 16(ВВГнгд 5x2,5мм2) 
від ЩСН н/о до КЩ - 6(ВВГнгд 5x2,5мм2) 
від ЩОА-1 до КЩ - 6(ВВГнгд 3x2,5мм2) 
від ЩО-1 до КЩ - 33(ВВГнгд 3x2,5мм2) 
від ЩС-2 ДГ А до ВРП-2 - ВВГнгд 7x2,5мм2. 
в кабельному лоткі 80x200x3000мм

H1.H2.H3 - 3(ВВГнг 4х240мМ2) 
Існуючий кабель:
24(ВВГнгд 5x2,5мм2),
39(ВВГнгд 3x2,5мм2) до КЩ,
від існуючого навантаження шаф -
РЩн 2-1, ЩСН н/о, ЩОА-1,ЩО-1, що
перенносяться в РП-1.
від ЩС-2ДГА до ВРП-2 - ВВГнгд
7x2,5мм2.
В кабельному лоткі 100x300x3000мм

6000

Примітка:
Шафи демонтовані в РП-2 :
РЩн-2-1 наружна реклама - 1шт, ЩО А - 1шт, ЩО - 1шт, ЩСН н/о - 1шт, 
встановити в електрощитовій РП-1;
В РП прокласти кабельний лоток сходового типу;
Між РП прокласти не перфорований лоток та заземлити на початку і в кінці. 
Потовщеними лініями показано обладнання яке встановлюється при реконструкції за 
даним проектом.

3500

ВРП-1 ВРП-2

Ізм. Кіл-ть

ГІП

Разраб.

Перевірив

Аркуш № док.

Теплое

Теплое

ГОМЗЯКОв

Підпис

06.20р.

Дата

06.20р.

06.20р.

5026.06.2020-ЕП
ТРЦ "АВРОРА"

Реконструкція внутрішнього 
електропостачання 

ТРЦ “АВРОРА”, за адресою: вул. Семена Палія, 
125Б, м.Одеса, Одеська область.

План розміщення електротехнічного 
обладнання (новий)

Стадія

РП

Аркуш

10

Аркушів

20

ТОВ СветбзЗщюкс-Электромонтаж



Інв
.№

 
пі

дл
. 

І 
Пі

дп
ис

 
і д

ат
а 

І 
Вз

ам
. 

ін
в.

№

Позначення Найменування Кіл-
ть

Од.
вим.

Прим.

Q Автоматический выключатель Зр, 380-690В, 400А, 35кА. 1 шт

ТТА,ТТВ,ТТС Трансформатор струму 400/5, вимірювальний клас точності 
0.5S

3 шт

Wh
Багатотарифний лічильник трансформаторного включення 
МТХ 3G20.DD.3M1-DOG4 5(10)А, 0,5S/2 3x220/380B, 50Гц., з 
GSM/GPRS модулем

1 шт

SG Коммутаційна колодка НІК-КП25, 25А 3x22&380B, 1 шт

Ізм. Кіл-ть

ГІП

Разраб.

Перевірив

Аркуш № док

Теплов

Теплов

Гомзяков

Підпис

06.20р.

Дата

06.20р.

06.20р.

5026.06.2020-ЕП
ТРЦ "АВРОРА"

Реконструкція внутрішнього електропостачання 
ТРЦ “АВРОРА”, за адресою: вул. Семена Палія, 

125Б, м.Одеса, Одеська область.

Схема підключення ланцюгів обліку 
електропостачання об'єкта

Стадія

РП

Аркуш

11

Аркушів

20

ТОВ ”СветоЪйтюкс-Электромонтаж ’’

Формат АЗ
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ВА 5239 
500А 

ТП 2760  
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QS1
400А
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ТП 2760 
2 - я  гр 

шин
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Расчтн мощность б кВт 69,7 50 60 12,5 9,75 11,27 5 15
РассетныО ток б А 130 95 87 19,03 16,17 18,6 8 24 ,8
Ток устабки обтон. 160 160 125 100 40 40 32 32 32 40 40
Марка кабеля ВВГ 5x70 4x35 4x35 5x16 5x6 5x4 5x6 5x10
Длинна кабеля 55 10 10 55 55 55 100 60
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Фокстрот — Одесса
Из м. Лист N докум. Подп. Дата

Привязаний 5026,06.2020-ЕП л. 14
Разраб. Кваша 24.07.04

С и л о д ы е  с е т и  0 , 4 к В

Стадия Лист Листов

Пров. Володин
Р П

Привязав Теплов 06.20р

Схема Щита 
В РУ2 (ФОКСТРОТ)

0 0 0 ”ВАП-Буд"
пр-т  А.Новаи,76 

Тел.542-84-45 лиц.416184
Перевірив Гомзяков 06.20р Н. контр. Билан
Інв. № / у
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Номер групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Позначення лінії о-1 о-2 о-3 о-4 о-5 о-6 о-7 о-8 о-9 о-9 о-10 о-11 о-12 о-13 о-14 о-15 о-16 о-17 о-18 о-19 о-20 о-21 о-22 о-23 о-24 о-25 о-26 о-27 о-28 о-29 о-30 о-31 о-32

Потужність, кВт 3,4 2,4 3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,6 3,2 3,2 3,2 2,6 3,2 3,2 3,2 2,6 3,2 3,2 3,2 3,2

Розрахунковий струм, А 15,3 10,9 13,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 11,8 14,5 14,5 14,5 11,8 14,5 14,5 14,5 11,8 14,5 14,5 14,5 14,5

Тип авт.вим. уставка, А 16/1/
С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1/
С

16/1/
С

16/1
/С

16/1
/С

16/1/
С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1/
С

16/1/
С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

16/1
/С

Січення кабелю ВВГнгд ю
CN
с5

ю2,

с5

ю2,
3х

ю2,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

,52,
3х

Фаза підключення А В С А В С А В С А В С А В С А В С А В С А В С А В С А В С А В С

Призначення лінії, 
електроприїмач

Довжина лінії до КШ, м 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Спосіб прокладання му 
о н ь 
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Примітка:
- При виконанні монтажних робіт необхідно визначити призначення ліній, електроприїмачів та внести 

корективи в виконавчу схему;
- Потовщеними лініями показано обладнання яке встановлюється при реконструкції за даним проектом.
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ТРЦ "АВРОРА"
Ізм. Кіл-ть Аркуш № док. Підпис Дата

ГІП Теплов 06.20р. Реконструкція внутрішнього  
електропостачання  

ТРЦ “АВРО РА”, за адресою: вул. Семена Палія, 
125Б, м.Одеса, Одеська область.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 17 20
Разраб. Теплов 06.20р.

Однолінійна схема 
ЩО-1 ТОВ ”Сжто'̂ яюЕС=Электрононтаж ”Перевірив Гомзяков 06.20р.
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’АБЕЛЬНИИ КАНАЛ
АВР-2 

(АВР-Б Фокстрот)
ВРУ-2 

(ЩС-2 Фокстрот)
АВР-1 ВРУ-1

(АВР-А Фуршет) (ЩС-1 Фуршет)

ЩОС-1

8000

Контур заземлення 
(існуючий) 
шина ст.40х4мм

РЩн-2-1 (наружна реклама)

Естакада

-шина ст.40х4мм

ь О О О

I I I I I I ~Г

I I

- Контур заземлення 
шина ст.40х4мм

ьООО

Примітка:
Шафи перенесені в РП-1:
РЩн-2-1 наружна реклама - 1шт, ЩО А - 1шт, ЩО - 1шт, ЩСН н/о - 1шт, 
заземлити від існуючого контуру заземлення електрощитовій РП-1;
Контур заземлення РП-2 поєднати з існуючим контуром заземлення електрощитової 
РП-1 та провести виміри опору розтікання контура заземлення, при необхідності 
додатково забити необхідну кількість вертикальних заземлювачів.
Потовщеними лініями показано обладнання яке встановлюється при реконструкції за 
даним проектом.

Ізм. Кіл-ть

ГІП

Разраб.

Перевірив

Аркуш № док.

Теплое

Теплое

Гомзяков

Підпис

06.20р.

Дата

06.20р.

06.20р.

5026.06.2020-ЕП
ТРЦ "АВРОРА"

Реконструкція внутрішнього 
електропостачання 

ТРЦ “АВРОРА”, за адресою: вул. Семена Палія, 
125Б, м.Одеса, Одеська область.

Контур заземлення електротехнічного 
обладнання в РП-2

Стадія

РП

Аркуші

20

Аркушів

20

ТОВ СветбзЗщюкс-Электромонтаж



Інв
.№

 
пі

дл
. 

І 
Пі

дп
ис

 
і д

ат
а 

І 
Вз

ам
. 

ін
в.

№
№
пп

Найменування Од. вим. Кіл-ть Прим.

1 2 3 4 5
Демонтаж обладнання в щитовій РП-2 
(електрощитова "Сільпо") та РП-1 
(електрощитова ТРЦ "АВРОРА")
Демонтаж щафи до 20кг. : - ЩОА-1,ЩО-1, РЩН 2-1,
ЩС 1, ЩСН н/о.____________________________________
Демонтаж щафи до 40кг. : - РЩн-2-1 (наружна
реклама), Щк-1 каси Фуршета, ЩВВ-1 Фуршет
кондиціонер, ЩВВ-2 Фуршет вентиляція, АВР
(Компресор Фуршет).______________________________
Демонтаж кабелю ВВГнгд масою до 1кг

Монтаж обладнання

шт

шт

м

5

5

100

Виготовлення щафи ЩОС-1 
Виготовлення щафи ШО ДГА  
Виготовлення щафи КШ

шт
шт
шт

8
Монтаж щафи до 20кг. : - ЩОА-1,ЩО-1, ЩСН н/о, 
ШО ДГА шт 4

9

1 0

Монтаж щафи до 40кг. : - РЩн-2-1 (наружна
реклама), КШ__________________________________
Монтаж трансформаторів струму в ЩС-2 ДГА

шт

шт

11

12

Монтаж металевого кабельного лотка 100х300мм 

Монтаж кабелю ВВГнгд 3х2,5мм2

м

м

21

1020
13
14

Монтаж кабелю ВВГнгд 5х2,5мм2 
Монтаж кабелю ВВГнгд 7х2,5мм2

м
м

365
25

15 Монтаж кабелю ВВГнгд 5х4мм2 м 16
16
17
18

19

Монтаж кабелю ВВГнгд 5х10мм2
Монтаж кабелю ВВГнгд 5х240мм2
Монтаж контуру заземлення, полоса ст.40х4мм

Вимірювання опору ізоляції жил кабелю від ТП-2760 
до ВРУ-1

м
м
м

ліній

50
80
18

2

20 Вимірювання опору ізоляції кабелів і проводів ліній
Вимірювання опору розтікання контуру 
заземлення

68

21 вим 8

22 Вимірювання опору петлі "Фаза-Нуль" струм-ка 136

5026.06.2020-ЕП-ВР
ТРЦ "АВРОРА"

Ізм. Кіл-ть Аркуш № док. Підпис Дата

ГІП Теплов CjlW ^r 06.20р. Реконструкція внутрішнього 
електропостачання 

ТРЦ “АВРО РА”, за адресою: вул. Семена Палія, 
125Б, м.Одеса, Одеська область.

Стадія Аркуш Аркушів

РП 1 1
Разраб. Теплов 06.20р.

Відомість обсягів робіт ТОВ "Свето'І^нюкс-Электромонтаж ”Перевірив Гомзяков 06.20р.
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в.

№
Позиція Найменування і технічна характеристика

Тип, марка, позначення 
документа, 

опитувального листа

Код обладнання, 
вироба, 

матеріала
Завод- виробник

Одиниця
виміру Кількісь

Маса
одиниці,

кг
Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Кабельний лоток не рерфорований100х300х3000мм 35525 ДКС шт 2

6 Кришка для кабельного лотка 300х3000мм 35525 ДКС шт 2

7 Кришка DL відгалуження горизонтального 300мм 38366 ДКС шт 1

8 Кут СРО 45 горизонтальний 45° 100x300мм 36020 ДКС шт 1

9 Кришка СРО 45 горизонтальна 45° 300мм 38005 ДКС шт 1

8 Кут СРО 90 горизонтальний 90° 100x300мм 36044 ДКС шт 1

9 Кришка СРО 90 горизонтальна 90° 300мм 38005 ДКС шт 1

10 Відгалуження DL горизонтальне 100x300мм 36266 ДКС шт 1

11 Кришка DL відгалуження горизонтального 300мм 38366 ДКС шт 1

12 Кабельний лоток сходового типу 100х300х3000мм LL1030 ДКС шт 5

13 Кріплення ТМ 300мм 30693 ДКС шт 10

14 Кронсоль ML з основою 300мм 34108 ДКС шт 15

15 Профіль PSL 2000м 34120 ДКС шт 1

16 Шпилька різьбова оцинкована DIN 975 М8х1000мм СМ200801 ДКС шт 4

17 Кабель ВВГнгд 3х2,5мм2 Південькабель м 1020

18 Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2 Південькабель м 365

19 Кабель ВВГнгд 7х2,5мм2 Південькабель м 25

20 Кабель ВВГнгд 4х240мм2 Південькабель м 80

21 Полоса сталева 40х4мм м 18

22 Крипіжні матеріали кг 10
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